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Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Сухобузимского МО. 

        Обосновывающие материалы не являются утверждаемой частью схемы теплоснабжения, 

предоставлены ресурсоснабжающими  и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою 

деятельность по теплоснабжению и передаче тепловой энергии на территории данного 

муниципального образования. 

Ресурсоснабжающая и теплосетевая организация на территории Сухобузимского МО  -  АО 

«Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо»). 

В связи с тем, что в Сухобузимском МО имеет централизованное теплоснабжение с. 

Сухобузимское, (включая м-н Детский), и п. Бузим, все обосновывающие материалы собраны в 

виде таблиц, графических схем, реестров, температурного графика и других материалов в 

приложении к данной схеме теплоснабжения.  

Приложения №№ 1-17; - в электронном виде, в разных форматах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с 

учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и 

тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, 

экономичности.  

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработке схем 

теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 №154. При разработке учтены требования законодательства Российской 

Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных 

ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность. 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Сухобузимского  сельсовета является:  

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:  

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.  

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения от 29 декабря 2012 г. 



Сухобузимский сельсовет входит в состав Сухобузимского района Красноярского края, 

расположен в левобережной его части. Сухобузимский сельсовет состоит из трех населенных 

пунктов: с. Сухобузимское, (включая м-н Детский), п. Бузим, д. Толстомысово. Административным 

центром сельсовета и района является с. Сухобузимское. Сельсовет входит в пригородную зону г. 

Красноярска и развивается как сельскохозяйственный.  

Наиболее важным для развития сельсовета является выгодное геоэкономическое положение 

- близость к г. Красноярску, что создаёт предпосылки развитию сельского хозяйства и 

промышленности. 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется по смешанной схеме. 

Индивидуальная жилая застройка оборудованы печами и индивидуальными котлами на твердом 

топливе.  

Часть многоквартирного и индивидуального жилого фонда,  общественные здания, 

некоторые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит 

из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории 

Сухобузимского сельсовета  осуществляется АО «КрасЭКо»,  

В системе теплоснабжения насчитывается десять котельных: 

№ 

п/п 

Котельная Отапливаем

ый объект 

Протяженно

сть сетей (м) 

Тип прокладки Обслуживающая 

организация 

Надземная 

(м) 

Подземная 

(м) 

 

1 Котельная №1 

«Птичник»                

с. Сухобузимское,   

ул. Юбилейная, 1а 

Жилые дома, 

бюджетные 

организации 

2284 1624 660 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

2 Котельная №2          

с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

1592 - 1592 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

3 Котельная №3 

«Аптека»                   

с. Сухобузимское,   

ул. Ленина, 67 а 

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

2019 388 1631 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

4 Котельная №4 

«Пожарная часть»    

с. Сухобузимское,   

ул. Ленина, 13 а 

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

2603 

- 

 

2603 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

5 Котельная №5          

п. Бузим 
Жилые дома, 

бюджетные 

организации 

1090 - 1090 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

6 Котельная №6 «ЦРБ»                   

с. Сухобузимское,         

ул. Комсомольская  

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

4250 97 4153 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

7 Котельная №8 «База»                   

с. Сухобузимское, 

северо-восточная 

пром.зона, стр 2 

Собственные 

нужды, 

прочие 

организации 

333 317 16 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

8 Котельная №9 

«ОСК»                       

с. Сухобузимское,  

ул. Комсомольская, 3 

Собственные 

нужды 
94 - 94 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

9 Котельная №15 

«ДРСУ»                      

с. Сухобузимское,      

Жилые дома, 

бюджетные 

организации 
1594 - 1594 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      



ул. Дорожная,5А  ул. Деповская, 15 

10  Котельная №16 

«Совхоз»                   

с. Сухобузимское,   

ул. Центральная,1З 

Жилые дома 2477 - 2477 

АО «КрасЭКо» 

663058, 

г.Красноярск,      

ул. Деповская, 15 

Тарифы теплоснабжающих организаций 

№ п/п 

Реестр теплоснабжающих организаций на 2016 год 

Наименование предприятий 
Тариф, установленный РСО с учетом передачи 

тепловой энергии           (руб.) с НДС 

1 
АО «КрасЭКо» 660058, г.Красноярск,            

ул. Деповская, 15 
2482,02  (с. Сухобузимское) 

2 
АО «КрасЭКо» 660058, г.Красноярск,            

ул. Деповская, 15 
3159,84 (СЦТ №11)  (п. Бузим) 

 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ. 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы); 

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов соответствует  

схеме территориального планирования Сухобузимского района Красноярского края  и приведены в 

таблице   

               Таблица 1.1.1 Сводные показатели динамики жилой застройки. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Первая очередь 

(до 2017 г.) 

Расчетный срок 

(до 2027 г.) 

1 Жилищный фонд 

м
2
, общей 

площади 

квартир 

87711 118591 149391 

1.1 

Существующий 

сохраняемый 

жилищный фонд 

м
2
, общей 

площади 

квартир 

- 55536 24297 

1.2 
Новое жилищное 

строительство 

м
2
, общей 

площади 

квартир 

- 61680 30880 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления  

Согласно таблице нагрузок по потребителям тепловой энергии для жилых и общественных 

зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 

представлены в таблице 

№ 

п/п 

Наименование котельной Годовая выработка 

Тепловая энергия, (Гкал) Теплоноситель (м3) 

отопление ГВС Отопление  ГВС 



1 Котельная №1 «Птичник»                           

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 
2550 120 242557 2222 

2 Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 
1270 32 65448 650 

3 Котельная №3 «Аптека»                                

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 
4900 170 535305 3150 

4 Котельная №4 «Пожарная часть»             

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 
6550 135 510269 2500 

5 Котельная №5 п. Бузим 1800 20 73432 370 
6 Котельная №6 «ЦРБ»                                  

с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 84  
7500 650 599742 12050 

7 Котельная №8 «База»                                 

с. Сухобузимское, северо-восточная 

пром.зона 
1120 - 58000 - 

8 Котельная №9 «Очистные»                              

с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 3 
240 - 12000 - 

9 Котельная №15 «ДРСУ»                                

с. Сухобузимское, ул. Дорожная  
2550 50 200302 925 

10  Котельная №16 «Совхоз»                              

с. Сухобузимское, ул. Центральная 
3550 70 197972 1300 

 
1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя производственными объектами. 

№ 

п/п 

Наименование 

Котельной 

Отапливаемые 

объекты 

Объем 

отапливаемых 

объектов 

Годовое потребление 

Тепловая энергия 

(Гкал) 

Теплоноситель 

(м
3
) 

Отопление ГВС Отопление  ГВС 

1 Котельная №1 

«Птичник»            

с. Сухобузимское, 

ул. Юбилейная, 

1а 

Жилые дома, 

бюджетные 

организации 

Производственных 

зон - нет 

 
    

2 Котельная №2       

с. Сухобузимское, 

микрорайон 

Детский 

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

Производственных 

зон - нет 

 
    

3 Котельная №3 

«Аптека»               

с. Сухобузимское, 

ул. Ленина, 67 а 

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

Производственных 

зон - нет 

 
    

4 Котельная №4 

«Пожарная часть» 

с. Сухобузимское, 

ул. Ленина, 13 а 

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

Производственных 

зон - нет 

 
    

5 Котельная №5       

п. Бузим 

Жилые дома, 

бюджетные 

организации 

Производственных 

зон - нет 

 
    

6 Котельная №6 

«ЦРБ»                     

с. Сухобузимское, 

ул. 

Комсомольская  

Жилые дома, 

бюджетные и 

прочие 

организации 

Производственных 

зон - нет 

 
    

7 Котельная №8 Собственные 1120 - 58000 - 1120 



«База»                     

с. Сухобузимское, 

северо-восточная 

пром.зона 

нужды, прочие 

организации 

8 Котельная №9 

«Очистные»                

с. Сухобузимское, 

ул. 

Комсомольская 

Собственные 

нужды 
240 - 12000 - 240 

9 Котельная №15 

«ДРСУ»                 

с. Сухобузимское, 

ул. Дорожная  

Жилые дома, 

бюджетные 

организации 

Производственных 

зон - нет 

 
    

10  Котельная №16 

«Совхоз»                

с. Сухобузимское, 

ул. Центральная 

Жилые дома 
Производственных 

зон - нет 

 
    

 
РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди   основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно 

выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса 

теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 

системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии. 

В настоящее время на территории Сухобузимского сельсовета существует 

децентрализованная система теплоснабжения. 

Основной жилой фонд снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, 

индивидуальные котлы). 

Теплоснабжение объектов на территории Сухобузимского сельсовета обеспечивается: 

1. Котельная №1 «Птичник» с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а. Протяженность тепловых 

сетей 2,284 км. Мощность котельной составляет 3,3 Гкал/час. Вид топлива – уголь бородинский.  

2. Котельная №2 с. Сухобузимское, микрорайон Детский. Протяженность тепловых сетей 

1,592км. Мощность котельной составляет 2,1 Гкал/час. Вид топлива – уголь бородинский.  

3. Котельная №3 «Аптека» с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67а. Протяженность тепловых сетей 

2,019 км. Мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час. Вид топлива – уголь бородинский.  

4. Котельная №4 «Пожарная часть» с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а. Протяженность 

тепловых сетей 2,603 км. Мощность котельной составляет 4,2 Гкал/час. Вид топлива – уголь 

бородинский. 



5. Котельная №5 п. Бузим. Протяженность тепловых сетей 1,090 км. Мощность котельной 

составляет 1,7 Гкал/час. Вид топлива – уголь бородинский.  

6. Котельная №6 «Центральная районная больница» с. Сухобузимское, ул. Комсомольская 

(ЦРБ). Протяженность тепловых сетей 4,250 км. Мощность котельной составляет 6,4 Гкал/час. Вид 

топлива – уголь бородинский.  

7. Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, северо-восточная пром. зона. Протяженность 

тепловых сетей 0,333 км. Мощность котельной составляет 1,3 Гкал/час. Вид топлива – уголь 

бородинский.  

8. Котельная №9 «Очистные» с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 3. Протяженность 

тепловых сетей 0,094 км. Мощность котельной составляет 0,35 Гкал/час. Вид топлива – уголь 

бородинский.  

9. Котельная №15 «ДРСУ» с. Сухобузимское, ул. Дорожная (ДРСУ). Протяженность тепловых 

сетей 1,594 км. Мощность котельной составляет 1,3 Гкал/час. Вид топлива – уголь бородинский.  

10. Котельная №16 «Совхоз» с. Сухобузимское, ул. Центральная. Протяженность тепловых 

сетей 2,477 км. Мощность котельной составляет 2,7 Гкал/час. Вид топлива – уголь бородинский.  

 

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

В настоящее время, на момент обследования, центральное теплоснабжение обеспечивает 

17,2% жилфонда. Все остальные абоненты имеют индивидуальные источники теплоснабжения. 

На расчетный период в перспективных и существующих зонах предполагается 

осуществлять теплоснабжение от существующих источников и автономных источников тепла. 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 

единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах 

действия источников тепловой энергии равны существующим, так как соответствуют  схеме 

территориального планирования Сухобузимского района Красноярского края.  Изменение 

существующей схемы теплоснабжения не предусмотрено 

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; 

 
№ 

п/п 

Источники тепловой энергии Существующее значение 

установленной тепловой 

мощности, Гкал/час 

Перспективные значения 

установленной тепловой 

мощности Гкал/час 

1 Котельная №1 «Птичник»                        

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 0,9586 

- 

2 Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 0,4774 

- 

3 Котельная №3 «Аптека»                           

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 1,8421 

- 

4 Котельная №4 «Пожарная часть»            

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 2,4624 

- 

5 Котельная №5 п. Бузим 0,6767 - 

6 Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское,               

ул. Комсомольская, 84 2,8195 

- 

7 Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, 

северо-восточная пром.зона, 2 0,4210 

- 

8 Котельная №9 «ОСК» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 3 0,0902 

- 

9 Котельная №15 «ДРСУ»                           0,9586 - 



с. Сухобузимское, ул. Дорожная, 5В 

10  Котельная №16 «Совхоз»                          

с. Сухобузимское, ул. Центральная, 1З 1,3346 

- 

 

2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии. 

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности определить не представляется возможным, в связи с тем, что по мере необходимости 

ограничения накладываются надзорным органом. 

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Источники тепловой энергии Затраты на собственные нужды (Гкал/год) 

Существующие Перспективные  

1 Котельная №1 «Птичник»                         

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 

17,9 - 

2 Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 

12,5 - 

3 Котельная №3 «Аптека»                            

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 

17,9 - 

4 Котельная №4 «Пожарная часть»                      

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 

38,6 - 

5 Котельная №5 п. Бузим 22,8 - 

6 Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 84 

33,3 - 

7 Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, 

северо-восточная пром.зона, 2 

10,3 - 

8 Котельная №9 «ОСК» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 3 

8,5 - 

9 Котельная №15 «ДРСУ»                           

с. Сухобузимское, ул. Дорожная, 5В  

14,3 - 

10  Котельная №16 «Совхоз»                        

с. Сухобузимское, ул. Центральная, 1З 

42,8 - 

 

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто. 

№ 

п/п 

Источники тепловой энергии Фактическая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Мощность тепловой энергии нетто  

(Гкал/час) 

Существующие  Перспективные   

1 Котельная №1 «Птичник»                         

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 3.3 0,9586 - 

2 Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 2,1 0,4774 - 

3 Котельная №3 «Аптека»                            

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 2,4 1,8421 - 

4 Котельная №4 «Пожарная часть»                      

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 4,2 2,4624 - 

5 Котельная №5 п. Бузим 1,7 0,6767 - 

6 Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 84 6,4 2,8195 - 

7 Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, 

северо-восточная пром.зона, 2 1,3 0,4210 - 

8 Котельная №9 «ОСК» с. Сухобузимское, 0,35 0,0902 - 



ул. Комсомольская, 3 

9 Котельная №15 «ДРСУ»                           

с. Сухобузимское, ул. Дорожная, 5В  1,3 0,9586 - 

10  Котельная №16 «Совхоз»                        

с. Сухобузимское, ул. Центральная, 1З 2,7 1,3346 - 

 

             2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях. 

№ 

п/п 

Наименование котельной Потери тепловой энергии 

при передаче (Гкал/год) 

существующие 

Потери тепловой энергии 

при передаче (Гкал/год) 

перспективные 

1 Котельная №1 «Птичник»                         

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 600 - 

2 Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 402 - 

3 Котельная №3 «Аптека»                            

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 658 - 

4 Котельная №4 «Пожарная часть»                      

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 1752 - 

5 Котельная №5 п. Бузим 710 - 

6 Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 84 1834 - 

7 Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, 

северо-восточная пром.зона, 2 83 - 

8 Котельная №9 «ОСК» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 3 - - 

9 Котельная №15 «ДРСУ»                           

с. Сухобузимское, ул. Дорожная, 5В  672 - 

10  Котельная №16 «Совхоз»                        

с. Сухобузимское, ул. Центральная, 1З 1635 - 

 

2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей. 

№ 

п/п 

Наименование котельной Существующие затраты тепловой мощности на хоз. 

нужды тепловых сетей (Гкал/час) 

1 Котельная №1 «Птичник»                         

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 
- 

2 Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 
- 

3 Котельная №3 «Аптека»                            

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 
- 

4 Котельная №4 «Пожарная часть»                      

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 
- 

5 Котельная №5 п. Бузим - 

6 Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 84 
- 

7 Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, 

северо-восточная пром.зона, 2 
- 

8 Котельная №9 «ОСК» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 3 
- 

9 Котельная №15 «ДРСУ»                           

с. Сухобузимское, ул. Дорожная, 5В  
- 

10  Котельная №16 «Совхоз»                        

с. Сухобузимское, ул. Центральная, 1З 
- 



РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

           3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

В качестве водоподготовительных установок в котельных муниципального образования 

установлены установки дозирования комплексоната (УДК) а также магнитные фильтры. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

  

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку. 

Существующие котельные Сухобузимского сельсовета с установленной тепловой 

мощностью обеспечивают  потребность всех существующих потребителей с точки зрения 

увеличения тепловой нагрузки. 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии.  

Учитывая, что программой комплексного развития муниципального образования 

«Сухобузимский район» на 2013-2017 г  не предусмотрено строительство источников тепловой 

энергии, перераспределение тепловой нагрузки не планируется. 

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.  

В связи с тем, что основное оборудование котельных Сухобузимского сельсовета морально 

и физически устарело (износ от 35до 80 %), предлагается на период с 2018-2027 гг. заменить 

изношенное оборудование на новое более усовершенствованное и механизированное. 

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Все котельные Сухобузимского сельсовета функционируют только в режиме выработки 

тепловой энергии. Следовательно, графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не 

предусмотрены. 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. 

В соответствии программой комплексного развития, меры по переоборудованию котельных 

в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены на 

период 2013-2017 г. Переход на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии 

экономически не целесообразен. 

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 

в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.   

Согласно п. 4.5 меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, в пиковый режим работы не предусматриваются. 

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими 

тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе. 

Учитывая, что схемой территориального планирования Сухобузимского района не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой 

энергии, распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 



системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

котельной 
марка котла 

кол-во 

котлов 

год 

установки 

Установленная 

мощность 

(Гкал/час) 

Подключенная 

нагрузка 

(Гкал/час) 

1 Котельная №1 

«Птичник»                              

с. Сухобузимское,                    

ул. Юбилейная, 1а 

КВЗр-1,1 

КВЗр-1,1 

КВЗр-1,1 
3 2010 3,3 0,9586 

2 Котельная №2                        

с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 

КВЗр-1,1 

КВЗ-1,0 
1 

1 

2007 

2015 
2,1 0,4774 

3 Котельная №3 

«Аптека»                              

с. Сухобузимское,             

ул. Ленина, 67 а 

КВр-1,16 

КВ-Ф-0,7-95 

1 

2 

2012 

2012 
2,4 1,8421 

4 Котельная №4 

«Пожарная часть»        

с. Сухобузимское,                 

ул. Ленина, 13 а 

КВм-1,16К 

КВ-Ф-1,86-95 
1 

2 

2013 

2012 
4,2 2,4624 

5 Котельная №5               

п. Бузим 
КВЗр-0,8 

КВр-1,16 
1 

1 

2014 

2010 
1,7 0,6767 

6 Котельная №6 «ЦРБ»             

с. Сухобузимское,          

ул. Комсомольская,84 

КВЗр-1,6 

КВЗ-1,6 

2 

2 

2011 

2009 
6,4 2,8195 

7 Котельная №8 «База» 

с. Сухобузимское, 

северо-восточная 

пром.зона, стр 2 

Е1,0-0,9РЗ 

Е1,0-0,9РЗ 
1 

1 

1988 

1994 
1,3 0,4210 

8 Котельная №9 

«Очистные»                  

с. Сухобузимское,                

ул. Комсомольская, 3 

Самодел 0,35 1 2011 0,35 0,0902 

9 Котельная №15 

«ДРСУ»                                 

с. Сухобузимское,                     

ул. Дорожная  

Е1,0-0,9РЗ 2 2015 1,3 0,9586 

10  Котельная №16 

«Совхоз»                                

с. Сухобузимское,                   

ул. Центральная, 1З 

КВЗр-0,8 

КВ-Ф-1,163-95 

 

1 

2 

2014 

2012 
2,7 1,3346 

 

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является не 

целесообразно, по причине удаленности источников тепловой энергии друг относительно друга и 

значительного износа котлового и вспомогательного оборудования.  

 

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей 

на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при 

необходимости его изменения. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством 



разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой 

энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

Температурные графики котельной № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 с. см. приложение.  

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности. 

Тепловая нагрузка котельных приведена в таблице 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установ-

ленная 

мощность, 

Гкал/час 

Предложения 

по установленной 

перспективной 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

Примечание 

1 Котельная №1 «Птичник»                         

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 
3,3 - 

Предложения по 

перспективной 

тепловой мощности 

могут быть 

рассчитаны 

в дальнейшем. 

2 Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 
2,1 - 

3 Котельная №3 «Аптека»                            

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 
2,4 - 

4 Котельная №4 «Пожарная часть»                      

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 
4,2 - 

5 Котельная №5 п. Бузим 1,7 - 

6 Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 84 
6,4 - 

7 Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, 

северо-восточная пром.зона, 2 
1,3 - 

8 Котельная №9 «ОСК»                                      

с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 3 
0,35 - 

9 Котельная №15 «ДРСУ»                           

с. Сухобузимское, ул. Дорожная, 5В  
1,3 - 

10  Котельная №16 «Совхоз»                        

с. Сухобузимское, ул. Центральная, 1З 
2,7 - 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).  

До 2017г планируется программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017гг. 

капитальный ремонт тепловых сетей с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, ул. Маяковского, ул. 

Дорожная, ул. Селезнева, ул. Сурикова, ул. Комсомольская, капитальный ремонт тепловых сетей п. 

Бузим, ул. Центральная и ул. Школьная и проект санитарно-защитных зон на объекты 

осуществляющие выбросы вредных веществ в атмосферный воздух (котельные) в с. Сухобузимское 

(8 шт.), п. Детский (1 шт.), п. Бузим (1 шт.). 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского 

округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.  

Учитывая, что схемой территориального планирования Сухобузимского района 

Красноярского края  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое 

строительство тепловых сетей не планируется. 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 



энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения.  

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормальной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными 

инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения 

бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых 

сетей, отсутствуют. 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы.   

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения нет. 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.  

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

и безопасности теплоснабжения нет.  

Предложение по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

и безопасности теплоснабжения 

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного 

топлива сведены в таблицу 

 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Вид топлива 

Среднесуточный 

расход по 

подключенной 

нагрузке 

(т) 

Резервный вид 

топлива 

Аварийный вид 

топлива 

1 

Котельная №1 

«Птичник»                     

с. Сухобузимское,             

ул. Юбилейная, 1а 

 Уголь бурый 

марка 2БР 
5,6 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

2 

Котельная №2                        

с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 

 Уголь бурый 

марка 2БР 
1,7 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

3 

Котельная №3 

«Аптека»                                

с. Сухобузимское,                

ул. Ленина, 67 а 

 Уголь бурый 

марка 2БР 
6,4 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

4 

Котельная №4 

«Пожарная часть»                   

с. Сухобузимское,               

ул. Ленина, 13 а 

 Уголь бурый 

марка 2БР 

8,8 

 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

5 
Котельная №5 п. Бузим  Уголь бурый 

марка 2БР 
2,5 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

6 

Котельная №6 «ЦРБ»     

с. Сухобузимское,     

ул. Комсомольская, 84 

 Уголь бурый 

марка 2БР 
16,0 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

7 

Котельная №8 «База»    

с. Сухобузимское, 

северо-восточная 

пром.зона, стр 2 

 Уголь бурый 

марка 2БР 
1,8 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

8 Котельная №9  Уголь бурый 0,4  Уголь бурый Древесина  



«Очистные»                          

с. Сухобузимское,                  

ул. Комсомольская, 3 

марка 2БР марка 3БР (дрова) 

9 

Котельная №15 

«ДРСУ»                                

с. Сухобузимское,                 

ул. Дорожная, 5В  

 Уголь бурый 

марка 2БР 
3,8 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

10 

 Котельная №16 

«Совхоз»                             

с. Сухобузимское,                

ул. Центральная, 1З 

 Уголь бурый 

марка 2БР 
4,8 

 Уголь бурый 

марка 3БР 

Древесина  

(дрова) 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях 

рекомендованы следующие мероприятия: 

 - произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в 

ведении  АО «КрасЭКо». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом 

участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы 

(температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и 

характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об 

остаточном ресурсе каждого участка; 

- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей; 

- принять меры по проведению противокоррозионной защиты; 

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые 

используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-

02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с 

требованиями технических условий и проектной документации; 

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные 

минеральной ватой на изолированные трубопроводы выполненные по современной технологии. 

Скорректировать подход к планированию и проведению планово                        -

предупредительных ремонтов на тепловых сетях. 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 

«Методические рекомендации по техническому обследованию и учету технологических нарушений 

в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-

коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы 

времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и 

местных условий. 

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с 

МДК 4-01.200 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых 

сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и 

качественное теплоснабжение потребителей. 

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой 

изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее 

достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для 

проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых 

шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой 

сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при 

составлении планов ремонтов тепловых сетей. 

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, 

что существенно уменьшит число отказов в отопительный период. 

 



РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и 

тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Сухобузимского 

сельсовета осуществляет АО «КрасЭКо». 

В качестве единой теплоснабжающей организации  предлагается определить АО 

«КрасЭКо». 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «КрасЭКо». охватывает 

большую часть территории Сухобузимского сельсовета, так как она осуществляет теплоснабжение 

объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, 

находящихся на территории  сельсовета. 

 

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе на 2027 год, будут иметь следующий вид: 

 

№п/п Источник тепловой энергии 
Установленная 

мощность, Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/час 

1 
Котельная №1 «Птичник»                         

с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а 3.3 0,9586 

2 
Котельная №2 с. Сухобузимское, 

микрорайон Детский 2,1 0,4774 

3 
Котельная №3 «Аптека»                            

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 67 а 2,4 1,8421 

4 
Котельная №4 «Пожарная часть»                      

с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а 4,2 2,4624 

5 Котельная №5 п. Бузим 1,7 0,6767 

6 
Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 84 6,4 2,8195 

7 
Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, 

северо-восточная пром.зона, 2 1,3 0,4210 

8 
Котельная №9 «ОСК» с. Сухобузимское, 

ул. Комсомольская, 3 0,35 0,0902 

9 
Котельная №15 «ДРСУ»                           с. 

Сухобузимское, ул. Дорожная, 5В  1,3 0,9586 

10 
 Котельная №16 «Совхоз»                        с. 

Сухобузимское, ул. Центральная, 1З 2,7 1,3346 

 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. 

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

 

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

  Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 



организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет  АО «КрасЭКо» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На 01.01.2016 г. участков бесхозяйных тепловых сетей в Сухобузимском сельсовете не 

выявлено. 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СМ. в приложениях:  

       Приложение № 1.1 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям 

котельной  №1 "Птичник"РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ п/п 

Наименование 

обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 3 собственник жилья 

3 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 4 собственник жилья 

5 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 5 собственник жилья 

7 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 6 собственник жилья 

9 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 7 собственник жилья 

10 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 8 собственник жилья 

11 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 9 собственник жилья 

12 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 10 собственник жилья 

13 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 11 собственник жилья 

14 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 12 собственник жилья 

15 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 13 кв.2 собственник жилья 

16 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 14 собственник жилья 

17 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 15 собственник жилья 

18 

жилой 2-х 

квартирный дом  Весенняя 16 кв.2 собственник жилья 

19 

жилой 2-х 

квартирный дом  Селезнева 2а собственник жилья 

20 

жилой 2-х 

квартирный дом  Селезнева 2б  собственник жилья 



21 

жилой 2-х 

квартирный дом  Селезнева 2в  собственник жилья 

22 

жилой 2-х 

квартирный дом  Селезнева 3 собственник жилья 

23 
садик Юбилейная 1 

Сухобузимский д/сад №3 ф-л МКДОУ 

Сухобузимский д/сад № 4 

24 

жилой 3-х 

квартирный дом  Юбилейная 2 собственник жилья 

25 

жилой 3-х 

квартирный дом  Юбилейная 3 собственник жилья 

26 

жилой 4-х 

квартирный дом  Юбилейная 4 собственник жилья 

27 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 5 собственник жилья 

28 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 6 собственник жилья 

29 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 7 собственник жилья 

30 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 8 кв.2 собственник жилья 

31 

жилой 4-х 

квартирный дом  Юбилейная 9 собственник жилья 

32 

жилой 

многоквартирный 

дом Юбилейная 10 собственник жилья 

33 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 11 собственник жилья 

34 

жилой 

многоквартирный 

дом Юбилейная 12 собственник жилья 

35 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 14 собственник жилья 

36 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 16 собственник жилья 

37 

жилой 2-х 

квартирный дом  Юбилейная 18 собственник жилья 

 
Приложение № 1.2 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №2 (м-н 

Детский) РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 

жилой многоквартирный 

дом Детский 1 собственник жилья 

8 

жилой многоквартирный 

дом Детский 2 собственник жилья 

3 жилой дом Детский 2 А собственник жилья 

4 

жилой многоквартирный 

дом Детский 10 собственник жилья 

5 жилой дом Детский 12 собственник жилья 



6 

жилой многоквартирный 

дом Детский 13 собственник жилья 

7 

жилой 2-х квартирный 

дом  Детский 15 собственник жилья 

8 

жилой 2-х квартирный 

дом  Детский 16 кв.2 собственник жилья 

9 

жилой 2-х квартирный 

дом  Детский 17 кв.2 собственник жилья 

10 

жилой 2-х квартирный 

дом  Детский 18 собственник жилья 

11 жилой дом Детский 19 собственник жилья 

12 

жилой 2-х квартирный 

дом  Детский 20 собственник жилья 

13 

жилой 2-х квартирный 

дом  Детский 21 собственник жилья 

14 жилой дом Детский 26 собственник жилья 

 

Приложение № 1.3 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №3 

"Аптека"РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 Магазин Комсомольская 51в ИП Сидоренко А.И. 

2 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Комсомольская 70 

кв.1 

собственник жилья 

3 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 

62 

кв.1 

собственник жилья 

4 магазин Ленина 63 ИП Морозова  

5 

жилой многоквартирный 

дом Ленина 64 

собственник жилья 

6 

жилой многоквартирный 

дом Ленина 66 

собственник жилья 

7 

жилой многоквартирный 

дом Ленина 67 

собственник жилья 

8 Аптека Ленина 67 

ФГПКК "Губернские аптеки" ЦРА № 

350 ЦРА № 6 

9 МВД Ленина 68 

Межпоселенческий отдел МВД  

России "Емельяновский" 

10 Флюраграфия Ленина 69 КГБУЗ "Сухобузимский РБ" 

11 

жилой 16-и квартирный 

дом  Ленина 71 

собственник жилья 

12 

жилой 4-х квартирный 

дом  Ленина 72 

собственник жилья 

13 

жилой 16-и квартирный 

дом  Ленина 73 

собственник жилья 

14 

жилой 4-х квартирный 

дом  Ленина 74 

собственник жилья 

15 

жилой 3-х квартирный 

дом  Ленина 75 

собственник жилья 



16 

жилой 4-х квартирный 

дом  Ленина 76 

собственник жилья 

17 жилой дом Ленина 76 а собственник жилья 

18 магазин Ленина 76а ИП Сидоренко  

19 

жилой 2-х квартирный 

дом  Лесная 1 

собственник жилья 

20 

жилой 2-х квартирный 

дом  Лесная 2 

собственник жилья 

21 

жилой 2-х квартирный 

дом  Лесная 4 

собственник жилья 

22 жилая квартира Лесная 5 собственник жилья 

23 жилой дом Маяковского 27 собственник жилья 

24 

жилой 2-х квартирный 

дом  Маяковского 29 

собственник жилья 

25 жилой дом Маяковского 31 собственник жилья 

26 

жилой 2-х квартирный 

дом  Маяковского 32 

собственник жилья 

27 

жилой многоквартирный 

дом Маяковского 33 

собственник жилья 

28 

жилой многоквартирный 

дом Маяковского 34 

собственник жилья 

29 

жилой 4-х квартирный 

дом  Маяковского 34а 

собственник жилья 

30 

жилой 4-х квартирный 

дом  Маяковского 35 

собственник жилья 

31 

жилой 2-х квартирный 

дом  Маяковского 37 

собственник жилья 

32 

жилой 2-х квартирный 

дом  Пионерская 1а 

собственник жилья 

33 

жилой 2-х квартирный 

дом  Пионерская 1б 

собственник жилья 

34 

жилой 2-х квартирный 

дом  Пионерская 2а 

собственник жилья 

35 общежитие Портнягина 13 Сухобузимское ЦРБ 

36 

жилой 2-х квартирный 

дом  Портнягина 32 

собственник жилья 

37 

жилой 2-х квартирный 

дом  Портнягина 36 

собственник жилья 

38 

жилой 2-х квартирный 

дом  Советская 49 

собственник жилья 

 

Приложение № 1.4 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №4 

"Пожарная Часть" РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 

жилой 4-х квартирный 

дом  Сурикова 17 

собственник жилья 

2 сотзащита Сурикова 17а МБУ КЦСОН УЗС 

3 жилой многоквартирный Сурикова 18 собственник жилья 



дом 

4 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 3 

собственник жилья 

5 жилой дом Ленина 4 собственник жилья 

6 жилой дом Ленина 5 собственник жилья 

7 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 7 

собственник жилья 

8 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 9 

собственник жилья 

9 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 10 

собственник жилья 

10 

 жилой 

многоквартирный дом Ленина 11 

собственник жилья 

11 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 12 

собственник жилья 

12 жилой дом Ленина 16 собственник жилья 

13 пожарка Ленина 17 

ФГКУ 29 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Красноярскому краю 

14 

 жилой 

многоквартирный дом Ленина 

18 

кв.3 

собственник жилья 

15 почта Ленина 20 

ОСП Железногорский почтамп 

УФПС Красноярский филиал ФГУП 

"Почта России 

16 жилой дом Ленина 22 собственник жилья 

17 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 23 

собственник жилья 

18 жилой дом Ленина 24 собственник жилья 

19 администрация Ленина 30 Сухобузимское ЦРБ 

2021 библиотека Ленина 32 

МБУК Сухобузимского района 

Межпоселенческая централизова 

библиотека 

22 клуб Ленина 33 МБУК МДК Сухобузимского района 

23 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

14 

кв.1 

собственник жилья 

24 жилой дом Комсомольская 15 собственник жилья 

25 спортивная школа Комсомольская 16 

МБОУ ДОД ДЮСШ Управления 

оброзования 

26 садик Комсомольская 17 

Сухобузимский д/сад №1 ф-л 

МКДОУ Сухобузимский д/сад № 4 

27 магазин Комсомольская 18 ИП Рау 

28 редакция Комсомольская 21 Редакция газеты "Сельская жизнь" 

29 магазин Комсомольская 23 ИП Гаржевская О. 

30 

жилой 2-х квартирный 

дом  Пушкина 3 

собственник жилья 

31 жилой дом Пушкина 4 собственник жилья 

32 

жилой 2-х квартирный 

дом  Пушкина 5 

собственник жилья 

33 

жилой 3-х квартирный 

дом  Пушкина 12 

собственник жилья 



34 

жилой 2-х квартирный 

дом  Пушкина 18 

собственник жилья 

35 жилой дом Пушкина 20 собственник жилья 

36 

жилой 2-х квартирный 

дом  Пушкина 21 

собственник жилья 

37 жилой дом Пушкина 24 собственник жилья 

38 жилой дом Пушкина 3 собственник жилья 

39 жилой дом 4-х борцов 1 собственник жилья 

40 

жилой 2-х квартирный 

дом  4-х борцов 

2а 

кв.2 

собственник жилья 

41 

жилой 2-х квартирный 

дом  4-х борцов 

4а 

кв.2 

собственник жилья 

42 жилой дом 4-х борцов 5 собственник жилья 

43 жилой дом 4-х борцов 6 собственник жилья 

44 

жилой 2-х квартирный 

дом  4-х борцов 7 

собственник жилья 

45 жилой дом 4-х борцов 9 собственник жилья 

46 жилой дом 4-х борцов 11 собственник жилья 

47 жилой дом 4-х борцов 15 собственник жилья 

48 жилой дом 4-х борцов 18 собственник жилья 

49 жилой дом Калинина 6г собственник жилья 

50 

жилой 2-х квартирный 

дом  Калинина 8 

собственник жилья 

51 музей Калинина 9 

МБУ Сухобузимского района " 

Краеведческий музей" 

52 

жилой 2-х квартирный 

дом  Калинина 11 

собственник жилья 

 

Приложение № 1.5 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №5 п. 

Бузим РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 1 

собственник жилья 

2 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 2 

собственник жилья 

3 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 3 

собственник жилья 

4 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 4 кв.2 

собственник жилья 

5 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 5 

собственник жилья 

6 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 6 

собственник жилья 

7 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 7 кв.2 

собственник жилья 

8 

жилой 2-х квартирный 

дом  Строительная 8 

собственник жилья 



9 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Светланы 

Клюкиной 1 

собственник жилья 

10 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Светланы 

Клюкиной 2 

собственник жилья 

11 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Светланы 

Клюкиной 3 кв.2 

собственник жилья 

12 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Светланы 

Клюкиной 5 кв.2 

собственник жилья 

13 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Светланы 

Клюкиной 7 

собственник жилья 

16 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Светланы 

Клюкиной 4 

собственник жилья 

 

Приложение № 1.6 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №6 

"Больница"РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п Наименование объекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

73 

кв.1 

собственник жилья 

2 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

75 

кв.2 

собственник жилья 

3 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

77 

кв.1 

собственник жилья 

4 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

79 

кв.2 

собственник жилья 

5 баня Комсомольская 80б собственник жилья 

6 

жилой 3-х квартирный 

дом  Комсомольская 

81 

кв.1 

собственник жилья 

7 

жилой 3-х квартирный 

дом  Комсомольская 

81 

кв.2 

собственник жилья 

8 

жилой 3-х квартирный 

дом  Комсомольская 82 

собственник жилья 

9 магазин Комсомольская 82а ИП Берлин 

10 магазин Комсомольская 82б ИП Герасимов 

11 

жилой 3-х квартирный 

дом  Комсомольская 83 

собственник жилья 

12 больница Комсомольская 84 КГБУЗ "Сухобузимский РБ" 

13 

жилой 3-х квартирный 

дом  Комсомольская 85 

собственник жилья 

14 аптека Комсомольская 86а ИП Пан 

15 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

87 

кв.1 

собственник жилья 

16 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

91 

кв.1 

собственник жилья 

17 

жилой 2-х квартирный 

дом  Комсомольская 

93 

кв.1 

собственник жилья 

18 

жилой 2-х квартирный 

дом  Советская 

92 

кв.2 

собственник жилья 

19 Д/сад Ленина 75Б МКДОУ Сухобузимский д/сад № 4 



20 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 77 

собственник жилья 

21 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 78 

собственник жилья 

22 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 84 

собственник жилья 

23 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 88 

собственник жилья 

24 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 

92 

кв.2 

собственник жилья 

25 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 93 

собственник жилья 

26 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 94 

собственник жилья 

27 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 95 

собственник жилья 

28 жилой дом Ленина 95а собственник жилья 

29 школа Ленина 96 МКОУ Сухобузимское СОШ 

30 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 97 

собственник жилья 

31 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 99 

собственник жилья 

32 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 

101 

кв.2 

собственник жилья 

33 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 103 

собственник жилья 

34 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 105 

собственник жилья 

35 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 

107 

кв.1 

собственник жилья 

36 

жилой 2-х квартирный 

дом  Ленина 

109 

кв.1 

собственник жилья 

37 

жилой 2-х квартирный 

дом  Портнягина 

62 

кв.1 

собственник жилья 

38 

жилой 2-х квартирный 

дом  Портнягина 

64 

кв.1 

собственник жилья 

39 

жилой 2-х квартирный 

дом  Буденого 5а 

собственник жилья 

40 

жилой 2-х квартирный 

дом  Буденого 6 

собственник жилья 

41 

жилой 2-х квартирный 

дом  Буденого 7 

собственник жилья 

42 

жилой 2-х квартирный 

дом  Буденого 

8а 

кв.2 

собственник жилья 

43 

жилой 2-х квартирный 

дом  Буденого 9 

собственник жилья 

44 

жилой 2-х квартирный 

дом  Буденого 10 

собственник жилья 

45 

жилой 2-х квартирный 

дом  Буденого 11 

собственник жилья 

46 жилой 2-х квартирный Буденого 12 собственник жилья 



дом  

47 

жилой 2-х квартирный 

дом  Еськина 8 

собственник жилья 

48 

жилой 2-х квартирный 

дом  Молодежная 4 

собственник жилья 

49 

жилой 2-х квартирный 

дом  Молодежная 6 

собственник жилья 

50 

жилой 2-х квартирный 

дом  Молодежная 

13 

кв.2 

собственник жилья 

51 жилой дом Молодежная 15 собственник жилья 

52 адм. здание Молодежная 

15 Росреестр по Красноярскому краю 

Сухобузимский отдел 

53 магазин Молодежная 21 собственник жилья 

54 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Западный 1 собственник жилья 

55 

жилой 2-х квартирный 

дом  

Западный 2 собственник жилья 

56 жилой дом Западный 3 собственник жилья 

57 жилой дом Западный 4 собственник жилья 

58 

жилой 2-х квартирный 

дом  Полевая 

1 кв.2 собственник жилья 

59 

жилой 2-х квартирный 

дом  Селезнева 51 

собственник жилья 

 

Приложение № 1.7 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №6 ГВС 

лето РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 больница ул.Комсомольская 84 КГБУЗ "Сухобузимский РБ" 

 

Приложение № 1.8 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №8РСО АО 

"КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. (технологическая котельная) 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 контора 

Ссеверо-

Восточная 

промзона 1 АО "КРЭК" 

2 здание 

Ссеверо-

Восточная 

промзона 

4 

ИП Брус А.И. 

 

Приложение № 1.9 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №9РСО АО 

"КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. (технологическая котельная) 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 



1 очистные сооружения ул.Комсомольская 1Г АО "КрасЭКо" 

 

Приложение № 1.10 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №15 

"ДРСУ" РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п Наименование обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации 

находящейся в отапливаемом 

здании 

1 жилой 2-х квартирный дом  Калинина 47 собственник жилья 

2 жилой 2-х квартирный дом  Калинина 49 собственник жилья 

3 жилой 3-х квартирный дом  Калинина 51 собственник жилья 

4 ветеринария 

Доржная 
1 

КГКУ Сухобузимский отдел 

Ветеринарии 

5 жилой дом Доржная 1 собственник жилья 

6 жилой 2-х квартирный дом  

Доржная 1а 
кв.1 

собственник жилья 

7 жилой дом Доржная 1б собственник жилья 

8 жилой дом Доржная 1в собственник жилья 

9 жилой дом Доржная 1д собственник жилья 

10 жилой 2-х квартирный дом  Доржная 2 кв.1 собственник жилья 

11 жилой 2-х квартирный дом  

Доржная 2а 
кв.2 

собственник жилья 

12 жилой 2-х квартирный дом  Доржная 3 кв.1 собственник жилья 

13 жилой 2-х квартирный дом  Доржная 4 кв.2 собственник жилья 

14 контора 

Доржная 5 ГПКК Большемуртинское ДРСУ 

Сухобузимский участок 

15 жилой 2-х квартирный дом  Доржная 6 кв.1 собственник жилья 

16 жилой 3-х квартирный дом  Доржная 7 кв.3 собственник жилья 

17 жилой 2-х квартирный дом  Доржная 8 кв.1 собственник жилья 

18 жилой 2-х квартирный дом  Доржная 8 кв.2  собственник жилья 

19 жилой 2-х квартирный дом  

Доржная 10 
кв.1 

собственник жилья 

20 жилой 2-х квартирный дом  Доржная 12 кв. собственник жилья 

21 жилой 2-х квартирный дом  

Доржная 14 
кв.1 

собственник жилья 

 

Приложение № 1.11 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных  к тепловым сетям котельной  №16 

"Совхоз" РСО АО "КрсЭКо"    по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п 

Наименование 

обьекта адрес 

№ 

дома 

Наименование организации находящейся 

в отапливаемом здании 

1 1 ввод на 2 

квартиры 

Сельская 1 собственник жилья 

2 жилой дом Сельская 2 кв.1 собственник жилья 

 

1 ввод на 2 

квартиры 

Сельская 3 кв.1 собственник жилья 

4 

1 ввод на 2 

квартиры 

Сельская 4 собственник жилья 

5 жилой 2-х Сельская 5 собственник жилья 



квартирный дом  

6 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Сельская 7 собственник жилья 

7 

жилой 

многоквартирный 

дом 

Сельская 8 собственник жилья 

8 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Сельская 9 кв.1 собственник жилья 

9 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Сельская 11 собственник жилья 

10 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Сельская 13 собственник жилья 

11 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Сельская 15 кв.1 собственник жилья 

12 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Центральная 1 собственник жилья 

13 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Центральная 6 собственник жилья 

14 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 9 собственник жилья 

15 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 11 собственник жилья 

16 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 12 собственник жилья 

17 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 13 собственник жилья 

18 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 14 собственник жилья 

19 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 15 собственник жилья 

20 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 16 кв.2 собственник жилья 

21 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 17 собственник жилья 

22 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Садовая 18 собственник жилья 

23 жилая квартира Садовая 20 собственник жилья 

24 жилой дом Садовая 22 собственник жилья 

25 жилой дом Садовая 26 собственник жилья 

26 жилой дом Зеленая 30 собственник жилья 

27 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 1 собственник жилья 

28 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 1а собственник жилья 

29 жилой дом Зеленая 2 собственник жилья 

30 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 2а собственник жилья 

31 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 3 собственник жилья 

32 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 4 собственник жилья 



33 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 5 собственник жилья 

34 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 7 кв.1 собственник жилья 

35 

жилой 2-х 

квартирный дом  

Зеленая 8 кв.2 собственник жилья 

   

Приложение № 2.1 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №1   РСО АО "КрасЭКо" 

Наименование котельной, участка 

ТС 

Нару

ж-

ный 

диаме

тр 

трубо

-

прово

дов 

на 

уча-

стке 

Dн 

(м) 

Длин

а 

участ

ка 

(в 

двух-

трубн

ом 

исчис

ле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляци

он-ный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремон

та 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 1 (птичник) - ТК1 0,159 30 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1978   

отТК1 до  Т-3ул. Весенняя. 0,108 250 
мин-ватные 

маты 
надземная 1994   

отТ-3 до ТК3 ул. Весенняя. 0,089 50 п/полиуретан надземная 1994   

отТК3 до ТК3а ул. Весенняя. 0,089 20 п/полиуретан надземная 1994   

отТК3а до ТК5 ул. Весенняя. 0,089 30 п/полиуретан надземная 1994   

отТК5 до ТК7 ул. Весенняя. 0,089 30 п/полиуретан надземная 1994   

отТК7 до ТК9 ул. Весенняя. 0,089 30 п/полиуретан надземная 1994   

отТК9 до ТК11 ул. Весенняя. 0,089 30 п/полиуретан надземная 1994   

отТК11 до ТК13 ул. Весенняя. 0,089 30 п/полиуретан надземная 1994   

отТК13 до ТК15 ул. Весенняя. 0,089 60 п/полиуретан надземная 1994   

отТК3 до ЖД3 ул. Весенняя. 0,038 3 
мин-ватные 

маты 
надземная 1994   

отТК5 до ЖД5 ул. Весенняя. 0,038 3 
мин-ватные 

маты 
надземная 1994   

отТК7 до ЖД7 ул. Весенняя. 0,038 3 
мин-ватные 

маты 
надземная 1994   

отТК9 до ЖД9 ул. Весенняя. 0,038 3 
мин-ватные 

маты 
надземная 1994   

отТК11 до ЖД11 ул. Весенняя. 0,038 3 
мин-ватные 

маты 
надземная 1994   

отТК13 до ЖД13 ул. Весенняя. 0,038 3 
мин-ватные 

маты 
надземная 1994   

отТК15 до ЖД15 ул. Весенняя. 0,038 3 мин-ватные надземная 1994   



маты 

отТК3а до ТК4 ул. Весенняя. 0,089 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2006   

отТК4 до ТК6 ул. Весенняя. 0,089 50 п/полиуретан надземная 1999   

отТК6 до ТК8 ул. Весенняя. 0,089 50 п/полиуретан надземная 1999   

отТК8 до ТК10 ул. Весенняя. 0,089 50 п/полиуретан надземная 1999   

отТК10 до ТК12 ул. Весенняя. 0,089 50 п/полиуретан надземная 1999   

отТК12 до ТК14 ул. Весенняя. 0,089 50 п/полиуретан надземная 1999   

отТК14 до ТК16 ул. Весенняя. 0,089 50 п/полиуретан надземная 1999   

отТК4 до ЖД4 ул. Весенняя. 0,038 4 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК6 до ЖД6 ул. Весенняя. 0,038 4 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК8 до ЖД8ул. Весенняя. 0,038 4 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК10 до ЖД10ул. Весенняя. 0,038 4 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК12 до ЖД12ул. Весенняя. 0,038 4 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК14 до ЖД14ул. Весенняя. 0,038 4 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК16 до Жд16ул. Весенняя. 0,038 4 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК1 до ТК2  ул. Юбилейная. 0,057 25 п/полиуретан надземная 1999   

отТК1 до ТК29  ул. Юбилейная. 0,108 25 п/полиуретан надземная 1999   

отТК2 до ЖД2 ул. Юбилейная. 0,038 12 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК29 до ТК28 ул. Юбилейная. 0,108 60 п/полиуретан надземная 1999   

отТК28 до ТК27 ул. Юбилейная. 0,108 60 п/полиуретан надземная 1999   

отТК27 до ТК25 ул. Юбилейная. 0,108 60 п/полиуретан надземная 1999   

отТК25 до ТК23 ул. Юбилейная. 0,108 100 п/полиуретан надземная 1999   

отТК23 до ТК21 ул. Юбилейная. 0,108 25 п/полиуретан надземная 1999   

отТК21 до ТК19 ул. Юбилейная. 0,108 70 п/полиуретан надземная 1999   

отТК19 до ТК17 ул. Юбилейная. 0,108 70 п/полиуретан надземная 1999   

отТК29 до ЖД4 ул. Юбилейная. 0,038 18 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК28 до ЖД6 ул. Юбилейная. 0,038 18 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК27 до ЖД8 ул. Юбилейная. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК25 до ЖД10 ул. Юбилейная. 0,057 15 п/полиуретан надземная 1999   

отТК23 до ЖД12 ул. Юбилейная. 0,057 40 п/полиуретан надземная 1999   

отТК21 до ЖД14 ул. Юбилейная. 0,038 15 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК19 до ЖД16 ул. Юбилейная. 0,038 15 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   

отТК17 доЖД18 ул. Юбилейная. 0,038 20 
мин-ватные 

маты 
надземная 1999   



отТК27 до ТК26 ул. Юбилейная. 0,108 12 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК27 до Т-4 ул. Юбилейная. 0,057 52 
мин-ватные 

маты 
надземная 2004   

отТ-4 до д/с №3 ул. Юбилейная. 0,057 4 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1980   

отТК26 до ТК24 ул. Юбилейная. 0,108 90 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК24 до ТК22 ул. Юбилейная. 0,108 85 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК22 до ТК20 ул. Юбилейная. 0,108 83 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК20 до ТК18 ул. Юбилейная. 0,108 75 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК26 до ЖД3 ул. Юбилейная. 0,038 7 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК24 до ЖД5 ул. Юбилейная. 0,038 7 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК22 до ЖД7 ул. Юбилейная. 0,038 7 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК20 до ЖД9 ул. Юбилейная. 0,038 7 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отТК18 до ЖД11 ул. Юбилейная. 0,038 7 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1974   

отКотельной № 1 до Т-1 ул. 

Юбилейная. 
0,076 20 

мин-ватные 

маты 
надземная 2002   

отТ-1 до Т-2 ул. Юбилейная. 0,057 70 
мин-ватные 

маты 
надземная 2002   

от Т-2 до ТК30  ул. Юбилейная. 0,057 100 
мин-ватные 

маты 

нест. 

каналы 
1996   

от ТК30 до ТК31  ул. Юбилейная. 0,057 50 
мин-ватные 

маты 

нест. 

каналы 
1996   

от ТК31 до ТК32  ул. Юбилейная. 0,057 50 
мин-ватные 

маты 

нест. 

каналы 
1996   

ТК32-ЖД2вул. Юбилейная. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 

нест. 

каналы 
1996   

ТК31-ЖД2бул. Юбилейная. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 

нест. 

каналы 
1996   

ТК30-ЖД2а ул. Юбилейная. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 

нест. 

каналы 
1996   

ТК30-ЖД3 ул. Юбилейная. 0,038 30 
мин-ватные 

маты 

нест. 

каналы 
1996   

                                      Итого:   2353         

Всего: 0,159 30 
    

Всего: 0,108 1010 
    

Всего: 0,089 660 
    

Всего: 0,076 20 
    

Всего: 0,057 406 
    

Всего: 0,038 227 
    

 



Приложение № 2.2 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №2   РСО АО "КрасЭКо" 

Наименование 

котельной, участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремон

та 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 2 (п. 

Детский) - ТК1  
0,089 75 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК01 доТК02 0,076 100 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК02 до ТК03 0,076 80 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК03 до ТК04 0,076 40 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК04 до ТК05 0,076 60 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК05 до ТК06 0,076 40 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК03 до ЖД20 0,038 33 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК04-ЖД16 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК05-ЖД17 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК06-ЖД18 0,038 20 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК01 доТК07 0,089 150 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК07 до ТК08 0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК08 до ТК10 0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК07-ЖД15 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК07-ЖД23 0,038 20 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК08-ЖД21 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК10-ЖД13 0,038 50 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

отТК01 до ТК11 0,076 209 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

отТК11 до ТК12 0,076 20 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

отТК12 до Т-1 0,076 60 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

отТ-1 до ТК13 0,076 150 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

отТК13 до ТК14 0,076 60 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

отТК14 до ТК15 0,076 50 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

ТК11-ЖД12 0,038 50 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

ТК12-ЖД19 0,038 20 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

ТК13-ЖД2 0,038 55 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

ТК13-ЖД2а 0,038 65 мин-ватные маты непр.канал. 2012   

ТК13-ЖД1 0,038 55 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

ТК14-ЖД10 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1982   

ТК15-ЖД26 0,038 45 мин-ватные маты бесканально 2010   

                               Итого:   1657         



Всего: 0,089 385 
    

Всего: 0,076 874 
    

Всего: 0,038 398 
    

Приложение № 2.3 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №3   РСО АО "КрасЭКо" 

Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участ

ка 

(в 

двух-

трубн

ом 

исчис

ле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляци

он-ный 

материал 

Тип 

прокладк

и 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 3 (аптека) - 

ТК01 
0,159 50 

мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1976   

ТК01-ЖД71 ул. Ленина. 0,159 70 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1976   

ТК1-ЖД67 ул. Ленина. 0,076 46 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ЖД71-ТК10 ул. Ленина. 0,089 8 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1977   

ТК10-ЖД73 ул. Ленина. 0,089 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1977   

ТК10-ТК05 ул. Ленина. 0,089 75 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1977   

ТК05-ТК06 ул. Ленина. 0,076 70 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК06-ТК07 ул. Ленина. 0,076 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК07-ЖД74 ул. Ленина. 0,076 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК07-ЖД76 ул. Ленина. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК05-Т-1 ул. Лесная. 0,076 110 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК05-ЖД72. ул. Ленина. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

Т-1-ТК08 ул. Лесная. 0,076 60 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК08-ТК09 ул. Лесная. 0,076 25 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК01-ТК02ул. Лесная. 0,076 20 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1985   

ТК02-ТК03ул. Лесная. 0,076 15 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1985   

ТК08-ЖД4ул. Лесная. 0,057 10 мин-ватные непр.кана 1979   



маты л. 

ТК09-ЖД2ул. Лесная. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК09-ЖД1ул. Лесная. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ЖД73-ТК11ул. Ленина. 0,089 30 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1977   

ТК11-ЖД5ул. Лесная. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1979   

ТК03-ТК04ул. Ленина. 0,076 70 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
2001   

ТК04-ЖД66 ул. Ленина. 0,057 20 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
2001   

ТК04-ЖД64ул. Ленина. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
2001   

ТК03-ТК19ул. Ленина. 0,089 60 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1978   

ТК19-ТК20ул. Ленина. 0,089 30 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1978   

ТК20-ТК21ул. Маяковского. 0,089 20 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1978   

ТК19-ЖД62ул. Ленина. 0,057 21 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК20-маг. "Ирма"ул. Ленина. 0,038 10 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
2005   

ТК21-ТК25 ул. Маяковского. 0,089 40 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК25-ТК26 ул. Маяковского. 0,089 15 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК26-ТК28 ул. Маяковского. 0,089 15 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК25-ЖД29 ул. Маяковского. 0,038 40 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК25-ЖДул. Маяковского. 0,038 12 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК26-ЖД ул. Маяковского. 0,038 12 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК27-ЖД27 ул. Маяковского. 0,038 18 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК27-маг. "Бирюса"ул. 

Маяковского. 
0,038 10 

мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1997   

ТК28-ОВДул. 

Комсомольская68. 
0,057 20 

мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1990   

ТК28-ТК29 ул. Советская. 0,057 120 
мин-ватные 

маты 

бесканаль

но 
1986   

ТК29-ЖД49 ул. Советская. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 

бесканаль

но 
1986   

ул. Комсомольская-ТК30-

ЖД70 
0,057 50 

мин-ватные 

маты 

бесканаль

но 
1990   

ТК21-ТК22 ул. Маяковского. 0,108 60 п/полиуретан 
надземно

е 
2008   



ТК22-ЖД35ул. Маяковского. 0,057 18 п/полиуретан 
надземно

е 
2008   

ТК22-ЖД33ул. Маяковского. 0,057 30 п/полиуретан 
надземно

е 
2008   

ТК22-ТК23ул. Маяковского. 0,076 50 п/полиуретан 
надземно

е 
2008   

ТК23-ТК24ул. Маяковского. 0,076 30 п/полиуретан 
надземно

е 
2008   

ТК23ЖД37ул. Маяковского. 0,057 15 п/полиуретан 
надземно

е 
2008   

ТК23-ЖД13ул. Маяковского. 0,057 18 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1985   

ТК24-ЖД39ул. Маяковского. 0,048 80 
мин-ватные 

маты 

бесканаль

но 
1990   

Котельная № 3-ТК12 ул. 

Пионерская. 
0,108 30 

мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2002   

ТК12-ТК13 ул. Пионерская. 0,108 90 
мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2002   

ТК13-ЖД2а ул. Пионерская. 0,057 5 
мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2002   

ТК13-ТК14 ул. Пионерская. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2002   

ТК14-ЖД1б ул. Пионерская. 0,057 20 
мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2002   

ТК14-ЖД1а ул. Пионерская. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2002   

ТК12-ТК16 ул. Портнягина. 0,057 45 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК16-ЖД32 ул. Портнягина. 0,057 8 
мин-ватные 

маты 

непр.кана

л. 
1995   

ТК16-ЖДул. Портнягина. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 

бесканаль

но 
1995   

Котельная № 3-ТК18 ул. 

Маяковского. 
0,108 200 

мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2006   

ТК17-ЖД36 ул. Маяковского. 0,057 20 
мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2006   

ТК18-ЖД34 ул. Маяковского. 0,057 3 
мин-ватные 

маты 

надземно

е 
2006   

                                      Итого:   2014         

Всего: 0,159 150 
    

Всего: 0,108 450 
    

Всего: 0,089 383 
    

Всего: 0,076 380 
    

Всего: 0,057 459 
    

Всего: 0,048 80 
    

Всего: 0,038 112 
    

 

 

 

 



Приложение № 2.4 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №4   РСО АО "КрасЭКо" 

Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длин

а 

участ

ка 

(в 

двух-

труб

ном 

исчис

ле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляц

ион-ный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 4 (пож. 

часть) - ТК1 
0,219 4 

п/полиурета

н 
непр.канал. 1982   

ТК1-ТК2 ул.Ленина. 0,219 69 
п/полиурета

н 
непр.канал. 1982   

ТК1-ЖД11 ул.Ленина. 0,057 33 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1985   

ТК1-ЖД18 ул. Сурикова. 0,057 63 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1985   

ТК2-ТК3 ул.Ленина. 0,159 100 
п/полиурета

н 
непр.канал. 2007   

ТК3-ТК4 ул.Ленина. 0,159 100 
п/полиурета

н 
непр.канал. 2007   

ТК4-ТК5 ул.Ленина. 0,159 20 
п/полиурета

н 
непр.канал. 2007   

ТК5-ТК6 ул.Ленина. 0,159 24 
п/полиурета

н 
непр.канал. 2007   

ТК3-ЖД23ул.Ленина. 0,038 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1982   

ТК4-редакция газеты 

"Сельская жизнь" 
0,057 70 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1985   

ТК5-ДКул.Ленина. 0,089 14 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК6-администрация ЦРБ 

ул.Ленина. 
0,076 13 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2007   

ТК6-ТК7ул.Ленина. 0,089 50 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2007   

ТК7-Т-1ул.Ленина. 0,089 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2007   

Т-1 до 

библиотеки.ул.Ленина. 
0,089 5 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2007   

ТК7-ЖД22А ул. Жукова. 0,038 10 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1985   

ТК7-ТК8ул. Жукова. 0,076 80 
мин-ватные 

маты 
бесканально 2006   

ТК8-маг. "Универмаг"ул. 0,076 5 мин-ватные бесканально 2006   



Жукова. маты 

ТК3-ТК9 ул. Калинина 0,089 57 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК9-ЖД8ул. Калинина 0,038 10 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК9-ЖД11ул. Калинина 0,038 10 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК3-ТК10ул. Калинина 0,089 30 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК10-ТК11 ул. Калинина 0,089 33 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК10-ТК10а ул. Калинина 0,057 18 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК10а-Т-2ул. Калинина 0,057 56 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК10а -здание. Музеяул. 

Калинина 
0,057 16 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

от Т-2 -помещ№3 д/с ул. 

Калинина 
0,057 16 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК10а - здание д/с №1ул. 

Калинина 
0,048 4 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

от ТК10а до помещ. д/с 

№1ул. Калинина 
0,057 20 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

от помещ. №1до  помещ. д/с 

№2ул. Калин. 
0,057 17 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК11-ТК12ул. 

Комсомольская. 
0,057 38 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК11-ЖД15 ул. 

Комсомольская. 
0,038 8 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК12-ЖД14ул. 

Комсомольская. 
0,038 15 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК12-гараж ул. 

Комсомольская. 
0,057 31 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК12-спортзал ул. 

Комсомольская. 
0,057 24 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК11-маг. "Багура"ул. 

Комсомольская. 
0,057 55 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

маг. "Багура"-ЖД20ул. 

Комсомольская. 
0,038 18 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК2-ТК13 ул. Ленина. 0,125 30 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК13-ТК14 ул. Ленина. 0,125 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК14-ТК15 ул. Ленина. 0,125 60 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК15-ТК16 ул. Ленина. 0,125 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК16-ТК17 ул. Ленина. 0,125 40 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК17-ТК18 ул. Ленина. 0,125 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   



ТК18-ТК19 ул. Ленина. 0,125 87 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК13-ЖД24ул. Ленина. 0,038 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК13-ЖД22ул. Ленина. 0,038 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК14-Почта России ул. 

Ленина. 
0,057 30 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК15-ЖД18ул. Ленина. 0,038 13 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК16-ЖД16ул. Ленина. 0,038 13 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК17-ЖД12ул. Ленина. 0,038 13 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК18-ЖД10ул. Ленина. 0,038 13 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК16-ЖД9ул. Ленина. 0,048 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК17-ЖД7ул. Ленина. 0,048 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК18-ЖД5ул. Ленина. 0,048 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК18-ЖД3ул. Ленина. 0,048 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК15-ул. Сурикова 17А 0,057 21 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ул. Сурикова 17А-ЖД17 0,057 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК19-ТК33 ул. Пушкина. 0,089 139 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2013   

ТК33-ЖД3 ул. Пушкина. 0,038 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК33-ЖД5 ул. Пушкина. 0,038 12 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК33-ЖД4 ул. Пушкина. 0,038 20 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК33-ЖД12 ул. Пушкина. 0,038 13 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1988   

ТК19-ТК20 ул. Пушкина. 0,076 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2013   

ТК20-ТК21 ул. Пушкина. 0,076 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2013   

ТК21-ТК22 ул. Пушкина. 0,076 30 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2013   

ТК22-ТК23 ул. Пушкина. 0,076 17 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 2013   

ТК19-ЖД2 ул. Ленина. 0,038 36 
мин-ватные 

маты 
бесканально 2009   

ТК20-гараж 1а ул. Ленина. 0,057 55 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1989   

ТК20-контора 1ул. 0,048 8 мин-ватные непр.канал. 1989   



Пушкина. маты 

ТК21-сауна "Нептун" 13 ул. 

Пушкина. 
0,057 15 

мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1989   

ТК22-ЖД16ул. Пушкина. 0,038 15 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1989   

ТК23-ТК25ул. Пушкина. 0,057 152 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1989   

ТК24-ЖД24ул. Пушкина. 0,038 17 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1989   

ТК25-ЖД21ул. Пушкина. 0,038 30 
мин-ватные 

маты 
непр.канал. 1989   

ТК25-ЖД3 ул. Песочная. 0,038 42 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК23-ТК26 ул.4х Борцов. 0,057 54 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК26-ЖД15ул.4х Борцов. 0,038 23 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК26-ЖД18 ул.4х Борцов. 0,038 13 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК23-ТК27 ул.4х Борцов. 0,057 15 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК27-ТК28 ул.4х Борцов. 0,057 15 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК28-ТК29 ул.4х Борцов. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК29-ТК30 ул.4х Борцов. 0,057 20 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК30-ТК31 ул.4х Борцов. 0,057 10 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК31-ТК32 ул.4х Борцов. 0,057 15 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК32-ТК33 ул.4х Борцов. 0,057 32 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК27-ЖД11 ул.4х Борцов. 0,038 9 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК27-ЖД9 ул.4х Борцов. 0,038 9 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК28-ЖД7 ул.4х Борцов. 0,038 9 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК29-ЖД5 ул.4х Борцов. 0,038 9 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК29-ЖД6 ул.4х Борцов. 0,038 17 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК30-ЖД4 ул.4х Борцов. 0,038 24 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК31-ЖД1а ул.4х Борцов. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК32-ЖД3б ул.4х Борцов. 0,038 5 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

ТК33-ЖД2б ул.4х Борцов. 0,038 8 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   



ТК33-ЖД2а ул.4х Борцов. 0,038 9 
мин-ватные 

маты 
бесканально 1989   

                                      

Итого: 
  2788         

Всего: 0,219 73 
    

Всего: 0,159 244 
    

Всего: 0,125 297 
    

Всего: 0,089 537 
    

Всего: 0,076 175 
    

Всего: 0,057 916 
    

Всего: 0,048 84 
    

Всего: 0,038 462 
    

Приложение № 2.5 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №5   РСО АО "КрасЭКо"                

(п. Бузим) 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №5   РСО АО 

"КрасЭКо" (п. Бузим)  

Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремо

нта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 5 (п. Бузим) 

- ТК1  
0,108 12 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК1-Т-1 ул. Строительная. 0,076 40 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

Т-1-ТК2 ул. Строительная. 0,076 95 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК2-Библиотека ул. 

Строительная. 
0,057 12 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК1-  Т-2 ул. 

Строительная. 
0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

Т-2-ТК03 ул. 

Строительная. 
0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

Т-2-ТК04 ул. 

Строительная. 
0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК04-ТК05 ул. 

Строительная. 
0,089 48 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК05-Т-3 ул. 

Строительная. 
0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

Т-3-ТК06 ул. 

Строительная. 
0,089 20 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК06-ТК07 ул. 

Строительная. 
0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1993   



ТК07-ТК08 ул. 

Строительная. 
0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК08-ТК09 ул. 

Строительная. 
0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК09-ТК10 ул. 

Строительная. 
0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК03-ЖД1ул. 

Строительная. 
0,057 20 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК04-ЖД2ул. 

Строительная. 
0,057 20 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК05-ЖД3ул. 

Строительная. 
0,057 40 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК06-ЖД4ул. 

Строительная. 
0,038 40 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК07-ЖД5ул. 

Строительная. 
0,038 20 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК08-ЖД6ул. 

Строительная. 
0,038 20 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК09-ЖД7ул. 

Строительная. 
0,038 20 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

ТК10-ЖД8ул. 

Строительная. 
0,038 20 мин-ватные маты непр.канал. 1993   

Т-3-ТК11 ул. Светланы  

Клюкиной 
0,089 70 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК11-ТК12 ул. Светланы  

Клюкиной 
0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

Т12-ТК13 ул. Светланы  

Клюкиной 
0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК13-ТК14 ул. Светланы  

Клюкиной 
0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК11-ЖД2ул. Светланы  

Клюкиной 
0,057 20 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК11-ЖД1ул. Светланы  

Клюкиной 
0,038 15 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК12-ЖД3ул. Светланы  

Клюкиной 
0,038 15 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК12-ЖД4ул. Светланы  

Клюкиной 
0,038 15 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК13-ЖД5ул. Светланы  

Клюкиной 
0,038 15 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

ТК14-ЖД7ул. Светланы  

Клюкиной 
0,038 15 мин-ватные маты непр.канал. 1999   

                                  Итого:   1022         

Всего: 0,108 12 
    

Всего: 0,089 533 
    

Всего: 0,076 185 
    

Всего: 0,057 112 
    

Всего: 0,038 180 
    

       

    

 

 



 

 

Приложение № 2.6 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №6   РСО АО 

"КрасЭКо"                  

Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремо

нта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 6 
(больница) - ТК01 

0,219 27 п/полиуретан надземная 2011   

ТК01-Т2 ул. 

Комсомольская. 
0,219 250 п/полиуретан надземная 2011   

Т2-ТК06 ул. 

Комсомольская. 
0,219 43 п/полиуретан надземная 2011   

ТК1-Т1 ул. 

Комсомольская. 
0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

Т1-ЦРБ ул. 

Комсомольская. 
0,089 18 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

Т1-Поликлиника ул. 

Комсомольская. 
0,076 30 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

Т2- ТК05 ул. 

Комсомольская. 
0,048 15 п/полиуретан непр.канал. 2005   

ТК05-Т3 ул. 

Комсомольская. 
0,048 20 п/полиуретан непр.канал. 2005   

ТК05-маг. "Виктория" ул. 

Комсомольская. 
0,038 5 п/полиуретан непр.канал. 2005   

Т3- маг.  "Парус" ул. 

Комсомольская. 
0,038 5 п/полиуретан непр.канал. 2005   

ТК01-ТК02 ул. 

Комсомольская. 
0,057 30 п/полиуретан непр.канал. 1988   

ТК02-ТК03 ул. 

Комсомольская. 
0,057 50 п/полиуретан непр.канал. 1988   

ТК03-ТК04 ул. 

Комсомольская. 
0,057 10 п/полиуретан непр.канал. 1988   

ТК04-Т4 ул. 

Комсомольская. 
0,057 20 п/полиуретан непр.канал. 1988   

Т4-ЖД8 ул. Советская. 0,048 35 мин-ватные маты непр.канал. 1992   

ТК04-ЖД51 ул. Селезнева. 0,057 120 мин-ватные маты непр.канал. 1992   

ТК03-ЖД92 ул. Селезнева. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 2002   

ТК03-ЖД82а ул. 

Комсомольская. 
0,048 25 мин-ватные маты непр.канал. 2002   

ТК02-ЖД82ул. 0,048 25 мин-ватные маты непр.канал. 1988   



Комсомольская. 

Котельная 6-гараж ЦРБул. 

Комсомольская. 
0,048 32 мин-ватные маты бесканальн. 1990   

ТК06-аптека "Бузим"ул. 

Комсомольская. 
0,048 12 мин-ватные маты бесканальн. 2001   

ТК06-церковьул. 

Комсомольская. 
0,076 48 мин-ватные маты бесканальн. 2012   

ТК06-ТК07ул. 

Комсомольская. 
0,219 153 п/полиуретан непр.канал. 2011   

ТК07-ТК08ул. 

Комсомольская. 
0,219 85 п/полиуретан непр.канал. 2011   

ТК08-ТК09ул. 

Комсомольская. 
0,219 37 п/полиуретан непр.канал. 2011   

ТК07-ЖД73 ул. 

Комсомольская. 
0,048 15 мин-ватные маты бесканальн. 1990   

ТК08-ЖД75ул. 

Комсомольская. 
0,048 15 мин-ватные маты бесканальн. 1990   

ТК09-ТК12 пер. Западный. 0,219 75 п/полиуретан бесканальн. 2011   

ТК12-ТК13 пер. Западный. 0,219 40 п/полиуретан бесканальн. 2011   

ТК13-ТК14 пер. Западный. 0,219 60 п/полиуретан бесканальн. 2011   

ТК14-ТК15 пер. Западный. 0,219 40 п/полиуретан бесканальн. 2011   

ТК12-ЖД1пер. Западный. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК12-ЖД2пер. Западный. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК13-ЖД3пер. Западный. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК13-ЖД4пер. Западный. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК14-ЖД80 ул. Ленина. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК09-ТК09а ул. 

Комсомольская. 
0,089 15 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК09а-ТК10 ул. 

Комсомольская. 
0,089 20 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК10-ТК11 ул. 

Комсомольская. 
0,089 30 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК11-ТК11а ул. 

Комсомольская. 
0,089 45 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК11а-ТК42а ул. 

Комсомольская. 
0,089 60 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК42а-ТК42 ул. 

Комсомольская. 
0,089 60 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК42-ТК43 ул. 

Комсомольская. 
0,089 60 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК43-ТК44 ул. 

Комсомольская. 
0,089 60 п/полиуретан непр.канал. 2006   

ТК09а-ЖД77ул. 

Комсомольская. 
0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК10-ЖД79ул. 

Комсомольская. 
0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11-ЖД81ул. 

Комсомольская. 
0,057 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а-ЖД81ул. 

Комсомольская. 
0,057 28 мин-ватные маты непр.канал. 1994   



ТК42-ЖД83ул. 

Комсомольская. 
0,048 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК43-ЖД85ул. 

Комсомольская. 
0,048 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК44-ЖД87ул. 

Комсомольская. 
0,048 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК44-ТК45ул. 

Комсомольская. 
0,076 64 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК45-ТК47ул. 

Комсомольская. 
0,057 85 битумоперлитовая бесканальн. 2009   

ТК45-ЖД89ул. 

Комсомольская. 
0,048 10 битумоперлитовая бесканальн. 2009   

ТК46-ЖД91ул. 

Комсомольская. 
0,048 10 битумоперлитовая бесканальн. 2009   

ТК47-ЖД93ул. 

Комсомольская. 
0,048 10 битумоперлитовая бесканальн. 2009   

ТК11а-Т5 ул. Буденого. 0,076 40 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

Т5-ТК11а1 ул. Буденого. 0,076 30 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а1-ТК11а2 ул. 

Буденого. 
0,076 40 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а2-ТК11а3 ул. 

Буденого. 
0,076 40 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а3-ТК11а4 ул. 

Буденого. 
0,076 66 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а1-ЖД5а ул. 

Буденого. 
0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а2-ЖД7 ул. 

Буденого. 
0,048 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а3-ЖД9 ул. 

Буденого. 
0,048 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК11а4-ЖД11 ул. 

Буденого. 
0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК42а-ТК41 ул. Буденого. 0,108 60 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК41-ТК40 ул. Буденого. 0,108 50 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК40-ТК39 ул. Буденого. 0,108 50 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК39-ТК38 ул. Буденого. 0,108 50 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК38-ТК37 ул. Буденого. 0,108 50 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК37-ТК20 ул. Буденого. 0,108 70 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК41-ЖД6 ул. Буденого. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК40-ЖД8 ул. Буденого. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК39-ЖД8а ул. Буденого. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК38-ЖД10 ул. Буденого. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК37-ЖД12 ул. Буденого. 0,048 15 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК15-ТК16 ул. Ленина 0,089 110 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК16-ТК17л. Ленина 0,057 35 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК17-ТК18ул. Ленина 0,057 35 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК16-гараж лесхоз ул. 

Ленина 
0,057 65 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК16-д/с №4 ул. Ленина 0,076 35 мин-ватные маты непр.канал. 1994   



ТК17-ЖД78 ул. Ленина 0,038 30 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК17-ЖД76а ул. Ленина 0,038 30 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК18-ЖД76 ул. Ленина  0,038 30 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК18-маг. "Рябинушка" 

ул. Ленина 
0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 2005   

ТК15-ТК20 ул. Ленина 0,159 60 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК20-ТК21 ул. Ленина 0,159 50 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК21-ТК22 ул. Ленина 0,159 40 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК22-ТК23 ул. Ленина 0,159 20 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК23-ТК24 ул. Ленина 0,159 40 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК24-ТК25 ул. Ленина 0,159 40 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК25-ТК26 ул. Ленина 0,159 40 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК26-ТК27 ул. Ленина 0,159 67 мин-ватные маты непр.канал. 2009   

ТК15-ЖД75 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК15-ЖД77 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК19-ЖД79 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК19-ЖД88 ул. Ленина 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК20-ЖД93 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК21-ЖД95 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК22-ЖД95а  ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК22-ЖД90 ул. Ленина 0,048 12 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК23-ЖД90 ул. Ленина 0,048 12 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК23-ЖД97 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК24-ЖД92 ул. Ленина 0,048 12 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК25-ЖД92 ул. Ленина 0,048 12 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК25-ЖД99 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК26-ЖД101 ул. Ленина 0,048 18 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК26-ЖД15 ул. 

Молодежная. 
0,048 20 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК27-ТК35 ул. 

Молодежная. 
0,159 138 п/полиуретан непр.канал. 2010   

ТК35-ТК36 ул. 

Молодежная. 
0,159 100 п/полиуретан непр.канал. 2010   

ТК35-школа ул. 

Молодежная. 
0,125 40 п/полиуретан непр.канал. 2010   

ТК36- спортзал школы ул. 

Молодежная. 
0,125 40 п/полиуретан непр.канал. 2010   

ТК27-ТК28 ул. 

Молодежная. 
0,076 52 п/полиуретан непр.канал. 2008   

ТК28-ТК9 ул. 

Молодежная. 
0,076 40 п/полиуретан непр.канал. 2008   

ТК29-ТК30 ул. 

Молодежная. 
0,076 40 п/полиуретан непр.канал. 2008   

ТК30-ТК31 ул. 

Молодежная. 
0,076 40 п/полиуретан непр.канал. 2008   

ТК31-Т6 ул. Молодежная. 0,076 50 п/полиуретан непр.канал. 2008   

ТК29-ЖД13 ул. 0,048 65 п/полиуретан непр.канал. 2008   



Молодежная. 

ТК29-ЖД4 ул. 

Молодежная. 
0,048 8 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК30-ЖД6 ул. 

Молодежная. 
0,048 8 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК31ЖД64 ул. 

Портнягина. 
0,048 8 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК31-ЖД62 ул. 

Портнягина. 
0,048 30 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

Т6-ЖД53 ул. Портнягина. 0,057 50 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК28-ТК32 ул. Ленина. 0,057 45 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК32-ТК33 ул. Ленина. 0,057 30 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК33-ТК34 ул. Ленина. 0,057 20 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК34-Т7 ул. Ленина. 0,057 20 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК32-ЖД103 ул. Ленина. 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК33-ЖД105 ул. Ленина. 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

ТК34-ЖД107 ул. Ленина. 0,038 10 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

Т7-Т8 ул. Полевая. 0,057 150 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

Т8 - ЖД1 ул. Полевая. 0,038 5 мин-ватные маты непр.канал. 1994   

                                  Итого:   4495         

Всего: 0,219 840 
    

Всего: 0,159 305 
    

Всего: 0,125 90 
    

Всего: 0,108 350 
    

Всего: 0,089 388 
    

Всего: 0,076 593 
    

Всего: 0,057 653 
    

Всего: 0,048 1018 
    

Всего: 0,038 258 
    

       

    
Приложение № 2.7 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №6   РСО АО "КрасЭКо"                        

(летний  период ) 

Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремо

нта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 6 
(больница) - ТК01 

0,219 27 п/полиуретан надземная 2011   

ТК1-Т1 ул. 

Комсомольская. 
0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1989   



Т1-ЦРБ ул. 

Комсомольская. 
0,089 18 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

Т1-Поликлиника ул. 

Комсомольская. 
0,076 30 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

Всего: 0,219 27 
    

Всего: 0,089 68 
    

Всего: 0,076 30 
    

                                  Итого:   125 
    

       

    
Приложение № 2.8 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №8   РСО АО "КрасЭКо"                        

(технологическая котельная ) 

Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремо

нта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 8 (база 

ЖКХ) - ТК1 
0,108 10 мин-ватные маты надземная 1994   

От  котельной  до ТК-5 0,076 270 мин-ватные маты надземная 1994   

ТК1-электрики 0,032 12 мин-ватные маты надземная 2010   

ТК2-контора 0,057 8 мин-ватные маты надземная 2005   

ТК3-КПП 0,032 2 мин-ватные маты надземная 2011   

ТК4-ЧП Брус А.И. 0,057 15 мин-ватные маты надземная 2005   

ТК5-гаражи 0,076 16 мин-ватные маты бесканально 1984   

                                  Итого:   333 
    

Всего: 0,032 14 
    

Всего: 0,057 33 
    

Всего: 0,076 286 
    

       

    

 

Приложение № 2.9 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №9   РСО АО "КрасЭКо"                        

(технологическая котельная ) 

 
Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремо

нта 



1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 9 (ОСК)  0,059 94 мин-ватные маты непр.канал. 1992   

       

    
Приложение № 2.10 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №15   РСО АО "КрасЭКо"                         

Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремо

нта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 15 (ДРСу)-

ТК2 
0,089 60 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК02-.ТК03 ул. Калинина. 0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК03-ТК04 ул. Калинина. 0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК04-ТК05 ул. Калинина. 0,089 60 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК05-ТК06 ул. Калинина. 0,089 40 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК02-гараж ДРСУ ул. 

Калинина. 
0,076 50 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК03-ЖД37 ул. Калинина. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК04-ЖД39 ул. Калинина. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК05-ЖД49 ул. Калинина. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК05-ЖД51 ул. Калинина. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК06-ЖД47 ул. Калинина. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК02-.ТК07 ул. Калинина. 0,089 240 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

ТК07-.Ветстанция  ул. 

Дорожная. 
0,089 20 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

Венстан №1-

.Ветстанция№2  ул. 

Дорожная. 

0,089 10 мин-ватные маты непр.канал. 1976   

Кот. №15-ТК8 ул. 

Дорожная. 
0,057 25 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК8-ЖД7 ул. Дорожная. 0,057 25 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

Кот. №15-ЖД7 ул. 

Дорожная. 
0,057 50 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК08- зд. ДРСу ул. 

Дорожная. 
0,057 12 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

Кот. №15-контора ДРСу 

ул. Дорожная. 
0,057 16 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

Кот. №15-ТК01 ул. 

Дорожная. 
0,108 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979 2014 

ТК01-ТК09 ул. Дорожная. 0,108 50 мин-ватные маты непр.канал. 1979 2014 



ТК09-ТК10 ул. Дорожная. 0,108 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК9-ЖД3 ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК10-ТК11 ул. Дорожная. 0,089 20 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК11-ТК12 ул. Дорожная. 0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК12-ТК13 ул. Дорожная. 0,089 50 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК13-ТК14 ул. Дорожная. 0,089 130 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК10-ЖД14 ул. Дорожная. 0,057 12 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК11-ЖД12 ул. Дорожная. 0,057 12 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК12-ЖД10 ул. Дорожная. 0,057 12 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК12-ЖД1 ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК13-ЖД8 ул. Дорожная. 0,057 12 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК13-ЖД1б ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК15-ТК-14 ул. Дорожная. 0,089 35 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК14-ТК-16 ул. Дорожная. 0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК16-ТК-17 ул. Дорожная. 0,089 35 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК17-ТК-18 ул. Дорожная. 0,089 40 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК18-Т1 ул. Дорожная. 0,089 80 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

Т1-ТК-19 ул. Дорожная. 0,089 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК19-ТК20 ул. Дорожная. 0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК20-ТК21 ул. Дорожная. 0,089 120 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК21-ТК22 ул. Дорожная. 0,089 70 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК15-ЖД6 ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК16-ЖД4 ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК17-ЖД2 ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК18-ЖД2а ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК19-ЖД1б ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК20-ЖД2б ул. Дорожная. 0,057 18 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК21-ЖД1а ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

ТК22-ЖД1в ул. Дорожная. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1989   

                                  Итого:   1674         

Всего: 0,108 70 
    

Всего: 0,089 1180 
    

Всего: 0,076 50 
    

Всего: 0,057 374 
    

       

    Приложение № 2.11 

Реестр тепловых сетей по  состоянию  на  01.01.2016г. от  котельной №16   РСО АО "КрасЭКо"                         



Наименование котельной, 

участка ТС 

Наруж-

ный 

диаметр 

трубо-

проводов 

на уча-

стке Dн 

(м) 

Длина 

участка 

(в двух-

трубном 

исчисле-

нии) 

L (м) 

Теплоизоляцион-

ный материал 

Тип 

прокладки 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Год   

кап.  

ремо

нта 

1 2 3 4 5 6 7 

Отопительный период  

Котельная № 16 (совхоз) - 

ТК1 
0,133 10 п/полиуретан непр.канал. 2007   

ТК01-ТК02  ул. 

Центральная. 
0,133 60 п/полиуретан непр.канал. 2007   

ТК02-ТК03 ул. 

Центральная. 
0,133 40 п/полиуретан непр.канал. 2007   

ТК03-ТК03а ул. 

Центральная. 
0,133 100 п/полиуретан непр.канал. 2007   

ТК03а-ТК04 ул. 

Центральная. 
0,133 30 п/полиуретан непр.канал. 2007   

ТК04- ТК05 ул. 

Центральная. 
0,133 70 п/полиуретан непр.канал. 2007   

ТК2-ЖД ул. Центральная. 0,057 15 мин-ватные маты непр.канал. 1978   

ТК3-ТК14 ул. 

Центральная. 
0,089 120 мин-ватные маты непр.канал. 1979   

ТК14-ЖД6ул. 

Центральная 
0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1981   

ТК3а-ТК21 ул.Садовая. 0,076 15 мин-ватные маты непр.канал. 1981   

ТК21-ТК22 ул.Садовая. 0,076 35 мин-ватные маты непр.канал. 1981   

ТК22-ТК23 ул.Садовая. 0,076 35 мин-ватные маты непр.канал. 1981   

ТК23-ТК24 ул.Садовая. 0,076 30 мин-ватные маты непр.канал. 1981   

ТК24-ТК25 ул.Садовая. 0,076 30 мин-ватные маты непр.канал. 1981   

ТК21-Жд9 ул.Садовая. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК22-ЖД11 ул.Садовая. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК23-ЖД13 ул.Садовая. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК24-ЖД 15 ул.Садовая. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК25-ЖД 17 ул.Садовая. 0,057 10 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК4-ЖД12 ул.Садовая. 0,057 20 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК4-ТК26 ул.Садовая. 0,076 15 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК26-ТК27 ул.Садовая. 0,076 25 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК27-ТК28 ул.Садовая. 0,076 25 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК28-ТК29 ул.Садовая. 0,076 25 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК29-ТК30 ул.Садовая. 0,076 25 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК30-ТК31 ул.Садовая. 0,076 100 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК31-ТК32 ул.Садовая. 0,076 100 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК26-ЖД14 ул.Садовая. 0,057 13 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК27-ЖД16 ул.Садовая. 0,057 13 мин-ватные маты непр.канал. 1995   



ТК28-ЖД18 ул.Садовая. 0,057 13 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК29-ЖД20 ул.Садовая. 0,057 13 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК30-ЖД22 ул.Садовая. 0,057 13 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК31-ЖД26 ул.Садовая. 0,057 13 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК32-ЖД30 ул.Садовая. 0,057 13 мин-ватные маты непр.канал. 1995   

ТК05-ТК06 ул. Сельская. 0,089 10 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК06-ТК07 ул. Сельская. 0,089 30 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК06-ЖД08 ул. Сельская. 0,057 55 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК06-ЖД13 ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК07-ЖД15ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК05-ТК08 ул. Сельская. 0,089 80 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК08-ТК09 ул. Сельская. 0,089 45 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК09-ТК10 ул. Сельская. 0,089 45 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК10-ТК11 ул. Сельская. 0,089 45 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК11-ТК13 ул. Сельская. 0,089 45 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК12-ТК13 ул. Сельская. 0,089 45 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК8-ЖД11 ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК8-ЖД4 ул. Сельская. 0,057 20 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК9-ЖД9 ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК10-ЖД7 ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК11-ЖД5 ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК12-ЖД3 ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК13-ЖД1  ул. Сельская. 0,057 7 мин-ватные маты непр.канал. 1996   

ТК13-ЖД2а ул. Сельская. 0,057 15 мин-ватные маты непр.канал. 2008   

Кот. №16-ТК1ул.Зеленая. 0,089 10 мин-ватные маты непр.канал. 1977 2014 

ТК1-ТК16 ул.Зеленая. 0,089 390 мин-ватные маты непр.канал. 1977 2014 

ТК16-ТК17 ул.Зеленая. 0,089 120 мин-ватные маты непр.канал. 2013   

ТК17-ТК18 ул.Зеленая. 0,089 100 мин-ватные маты непр.канал. 2013   

ТК18-ТК19 ул.Зеленая. 0,089 100 мин-ватные маты непр.канал. 2013   

ТК19-ТК20 ул.Зеленая. 0,089 100 мин-ватные маты непр.канал. 2013   

ТК16-ЖД1а ул.Зеленая. 0,057 8 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК16-ЖД2а ул.Зеленая.  0,057 11 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК17-ЖД1 ул.Зеленая. 0,057 8 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК17-ЖД2 ул.Зеленая. 0,057 11 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК18-ЖД3 ул.Зеленая. 0,057 8 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК18-ЖД4 ул.Зеленая. 0,057 11 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК19-ЖД5 ул.Зеленая. 0,057 8 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК19-ЖД6 ул.Зеленая. 0,057 11 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК20-ЖД7 ул.Зеленая. 0,057 8 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

ТК20-ЖД8 ул.Зеленая. 0,057 11 мин-ватные маты непр.канал. 1977   

                                Итого:   2482         

Всего: 0,133 310 
    

Всего: 0,057 432 
    

Всего: 0,076 460 
    



Всего: 0,089 1280 
    

Приложение № 3 

Красноярский край, Сухобузимский  район. Сведения об источниках теплоснабжения, тепловых 

сетях.  (Сухобузимский с/с) 

АО "Красноярская региональная энергетическая компания"  АО КрасЭКо  660058, г. Красноярск, 

ул. Деповская, 15. (тел. 228 62 07; 228 62 24)  Е-mail: mail@kraseco24.ru                                                                      

Большемуртинский филиал, п.г.т. Большая Мурта, ул. Енисейская, 8б; Сухобузимский участок, с. 

Сухобузимское, с-в промзона, стр. 2;  (тел. 8 (39199) 2 15 34; 2 13 53;) 

  Сведения об источниках т/с 
Х-ка источника 
т/снабжения 

Х-ка 
т/сетей 

Отапливаемые объекты  
(шт) (потребители) 

К
о

л
-в

о
 н

ас
.  

че
л

. 

средн
ий    

расхо
д    за 
ОЗП      
т.н.т. 

№
 

п/
п 

Наименов
ание 

котельной 
Адрес 

Ви
д 

соб
ств. 

Уста
н. 

мощ
н. 

Гкал
/час 

Вид 
топл
ива 

С
р/
су
т. 
р
ас
х
о
д 
т.
н.
т. 

Пр
отя
ж. 
т/с
ете
й  

км 

Ди
ам. 
т/с
ете
й  

мм 

Ж
и

л
ы

е 
д

о
м

а 

М
ед

и
ц

.  
   

   
   

   
   

  у
чр

еж
д

. 

Д
о

ш
к.

   
   

   
   

   
   

 у
чр

еж
д

. 

Ш
ко

л
ы

 

С
о

ц
и

ал
.  

   
   

   
   

   
  у

чр
еж

д
. 

П
р

о
м

ы
ш

. П
р

о
и

зв
. 

Д
р

уг
и

е 

1 
Кот № 1              

(птичник) 

с. 
Сухобузимско

е,                   
ул. 

Юбилейная, 
1а 

му
ни
ц. 

3,3 
уг. 

бур.  
3БР 

5,
6 

2,2
84 

38-
159 

33 0 1 0 0 0 0 124 1360,0 

2 
Кот № 2                                                       

(м-н 
Детский) 

с. 
Сухобузимско

е,                              
м-н Детский 

му
ни
ц. 

1,1 
уг. 

бур.  
3БР 

1,
7 

1,5
92 

38-
89 

18 0 0 0 0 0 0 51 399,0 

3 
Кот № 3                      
(аптека) 

с. 
Сухобузимско
е,                ул. 
Ленина, 67а 

му
ни
ц. 

2,4 
уг. 

бур.  
3БР 

6,
3 

2,0
19 

38-
159 

32 1 0 0 0 0 5 242 1529,0 

4 
Кот № 4                      

(пож. 
часть) 

с. 
Сухобузимско
е,                ул. 
Ленина, 13а 

му
ни
ц. 

4,2 
уг. 

бур.  
3БР 

8,
8 

2,6
03 

32-
219 

43 0 1 1 2 0 5 221 2130,0 

5 
Кот № 5                      
(Бузим) 

п. Бузим 
му
ни
ц. 

1,7 
уг. 

бур.  
3БР 

2,
5 

1,0
90 

38-
108 

16 0 0 0 1 0 0 50 610,0 

6 
Кот № 6                      

(больница) 

с. 
Сухобузимско
е,                 ул. 
Комсомольск

ая, 84/2 

му
ни
ц. 

6,4 
уг. 

бур.  
3БР 

1
5,
9 

4,2
50 

38-
219 

50 1 1 1 1 0 4 223 3835,0 

7 
Кот № 8                      

(база, 
технол.) 

с. 
Сухобузимско

е,                                       
с-в промзона 

2 

му
ни
ц. 

1,3 
уг. 

бур.  
3БР 

1,
8 

0,3
33 

32-
76 

0 0 0 0 0 0 1 0 428,0 



8 
Кот № 9                      

(ОСК, 
технолог.) 

с. 
Сухобузимско
е,                ул. 
Комсомольск

ая, 3г 

му
ни
ц. 

0,35 
уг. 

бур.  
3БР 

0,
3 

0,0
94 

57 0 0 0 0 0 0 0 0 84,0 

9 
Кот № 15                      

(ДРСУ) 

с. 
Сухобузимско
е,                ул. 
Дорожная, 5в 

му
ни
ц. 

1,3 
уг. 

бур.  
3БР 

3,
8 

1,5
94 

57-
108 

22 0 0 0 0 1 1 85 906,0 

1
0 

Кот № 16                      
(совхоз) 

с. 
Сухобузимско
е,                ул. 
Центральная, 

1з 

му
ни
ц. 

2,7 
уг. 

бур.  
3БР 

4,
7 

2,4
77 

57-
133 

38 0 0 0 0 0 0 151 1132,0 

1
1 

АО 
"КрасЭКо" 

с. Миндерла. 
Т/СЕТИ 

му
ни
ц. 

      
8,0
53 

32-
250 

                  

  
ИТОГО:     24,8     

26,
389 

32-
250 

252 2 3 2 4 1 
1
6 

114
7 

12413,
0 

 

Приложение № 4 

Сведения о котельном оборудовании, установленном на муниципальных теплоисточниках ЖКХ  

(Сухобузимский с/с) по состоянию на 01.10.2016 года 

№ 

п/п 

Наимененование и 

адрес 

теплоисточника. 

Год 

ввода 

Тип котла Гкал/ч      

(котла) 

шт. Итог

о 

Гкал/

ч. 

год 

устано

в. 

год 

кап

. 

рем

. 

Протяж

енность 

ТС. 

(км) 

Заме

на в 

2015

г 

(пла

н) 

Сухобузимский с/с (АО "КрасЭКо")   

1. 

Котельная №1 

(с.Сухобузимское)  

ул.Юбилейная,1а 

(птичник) 

1978 КВЗр-1,1 1,1 3 3,3 2010  2,284  

2. 

Котельная №3 

(с.Сухобузимское)         

ул.Ленина, 67а  

(аптека) 

1976 КВ-Ф-0,7-95    

КВр1,16 

0,7      

1,0 

2         

1 

2,4 2012   

2012 

 2,019  

3. 

Котельная №4 

(с.Сухобузимское)              

ул.Ленина, 13а  

(ПЧ) 

1982 КВ-Ф-1,86-95             

КВм-1,16К 

1,6         

1,0 

2                

1 

4,2 2012    

2013 

 2,603  

4. 

Котельная №6 

(с.Сухобузимское) 

ул.Комсомольская, 

84/2 (больница) 

1988 КВЗ-1,6                

КВЗр-1,6 

1,6         

1,6 

2                  

2 

6,4 2009          

2011 

 4,250  

5. 

Котельная №15 

(с.Сухобузимское) 

ул.Дорожная, 5В  

(ДРСУ) 

1985 Е1,0-0,9РЗ 0,65 2 1,3 2015  1,594 заме

на 

2015 

6. 
Котельная №16 

(с.Сухобузимское) 

1973 КВ-Ф-1,163-

95       КВЗР 

1,0            

0,7 

2          

1 

2,7 2012    

2014 

 2,477 заме

на 



ул.Центральная, 1з 

(совхоз) 

0,8 2014 

7. 

Котельная №5 

(п.Бузим)                  

ул. Центральная, 1 

пом 2 

1993 КВЗр 0,8                  

КВр-1,16 

0,7      

1,0 

1                

1 

1,7 2014            

2010 

 1,090 заме

на 

2014 

8. 

Котельная №2 

(п.Детский) 

1979 КВЗр-1,1                                

КВЗ-1,0 

1,1               

1,0 

1               

1 

2,1 2007     

2015 

 1,592 резе

рвн 

коте

л 

2015 

г 

9. 

Котельная №8 

(с.Сухобузимское) 

Северо-Восточная 

промзона-2 (база) 

1978 Е1,0-0,9РЗ                

Е1,0-0,9РЗ 

0,65  

0,65 

1             

1 

1,3 1988      

1994 

200

9 

0,333  

10. 

Котельная №9 

(с.Сухобузимское)        

ул. Комсомольская, 

3Г  (ОСК) 

1989 Самодельный-

0,35 

0,35 1 0,35 2011  0,094  

Итого:     25 25,75   18,336  

 

Приложение 5 

 



 



 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 
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